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LABORATORIO DE ANÁLISIS QUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS 

INFORME DE ANÁLISIS 
 

 

Nº DE ANÁLISIS: 2305625   

     

SOLICITANTE: Ayuntamiento de Felanitx 
 

Pza Constitucion,1 

 07200, Felanitx 
 

Baleares. España 
 

971 58 00 51 
 

 
Fecha de inicio de análisis: 05/06/2023 

Fecha de fin de análisis: 06/06/2023 

Fecha de emisión del informe: 06/06/2023 

 

DATOS MUESTRA 
Fecha de recogida: 05/06/2023 Fecha de recepción: 05/06/2023 

Lugar de recogida:  En Felanitx. 

Descripción:  Muestra de agua de red Avda. Ernest Mestre. Recogida en bote estéril. 
 

RESULTADOS 

Parámetro 
Valor 
del análisis 

Uds. Valor paramétrico 
Método  
de ensayo 

Nitrato 54 mg/L 50 PE000193 
 

 

Base de la catalogación: 

Real Decreto 3/2023, de 10 de enero, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de 

consumo, su control y suministro. Decreto 53/2012 sobre vigilancia sanitaria de las aguas de consumo humano de las Illes 

Balears.  

Dictamen: No conforme 
Los valores de los parámetros fuera de la normativa aparecen resaltados. 

Observaciones:  
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